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Relatorio Fotografico — Adequacao Banco de Capacitores
25 de Abril de 2019.

o Adequacdo dos Bancos de Capacitores BGE-02, 03 e 06 com substituicdo de
células capacitivas e chaves a vacuo, melhoria no comando e ajustes dos relés
de protecdo de sobretensdo de neutro.
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ANTES DA ADEQUACAO
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